
  15 IMPIANTI
AULA
1:200 

Chiara Ghillani - 942737
Marta Chiara Gobbo - 943050

Marianna Maggioni - 942700
SPAZIO VERTICALE

Livelli di comfort

Climatizzazione completa 
e Ventilazione Meccanica Controllata

Aspirazione

Non climatizzato e non ventilato

Distribuzione impiantistica

AF

Acqua potabile

Rete elettrica di distribuzione

P-2, piano tecnico

P-1, sala espositiva

P0, foyer

Gruppo 
termofrigorifero

P-1, sala espositiva P0, foyer

UTA

Ripresa aria - Mandata aria

Collettore di distribuzione acqua

Ventilconvettori a soffitto

Pannelli radianti a pavimento

Quadro elettrico

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua fredda

Trasfomatore da media a bassa tensione

Colonna di mandata  AF

Ventilconvettori a parete

Espulsione
in piazza

Immissione
da piazza

climatizzazione

M:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:2304 mc/h
0,48x0,45 m

M:1865 mc/h
0,38x0,45 m

M:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

174 mc/h

M:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:2304 mc/h
0,48x0,45 m

M:2304 mc/h
0,48x0,45 m

R:2304 mc/h
0,48x0,45 m

R:1865 mc/h
0,38x0,45 m

R:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

M:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:8015 mc/h
1,65x0,45 m

M:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:1865 mc/h
0,38x0,45 m

M:1865 mc/h
0,38x0,45 m

Bocchetta ripresa aria
Bocchetta mandata aria

174 mc/h

174 mc/h

206 mc/h 206 mc/h

174 mc/h

206 mc/h 206 mc/h

M:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:5564 mc/h
1,15x0,45 m

Micro-UTA

Canale di mandata aria 
Canale di ripresa aria  

M:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:6141 mc/h
1,20x0,45 m

M:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

R:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

M
R

Bocchetta ripresa aria
Bocchetta mandata aria

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE EXPPAEEXP

PAE EXPPAEEXP

PAE
EXP

Aspirazione aria esterna
Espulsione aria ripresa

M:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:2304 mc/h
0,48x0,45 m

M:1865 mc/h
0,38x0,45 m

M:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

174 mc/h

M:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:2304 mc/h
0,48x0,45 m

M:2304 mc/h
0,48x0,45 m

R:2304 mc/h
0,48x0,45 m

R:1865 mc/h
0,38x0,45 m

R:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

M:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:8015 mc/h
1,65x0,45 m

M:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:1865 mc/h
0,38x0,45 m

M:1865 mc/h
0,38x0,45 m

Bocchetta ripresa aria
Bocchetta mandata aria

174 mc/h

174 mc/h

206 mc/h 206 mc/h

174 mc/h

206 mc/h 206 mc/h

M:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:5564 mc/h
1,15x0,45 m

Micro-UTA

Canale di mandata aria 
Canale di ripresa aria  

M:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:6141 mc/h
1,20x0,45 m

M:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

R:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

M
R

Bocchetta ripresa aria
Bocchetta mandata aria

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE EXPPAEEXP

PAE EXPPAEEXP

PAE
EXP

Aspirazione aria esterna
Espulsione aria ripresa

M:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:2304 mc/h
0,48x0,45 m

M:1865 mc/h
0,38x0,45 m

M:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

174 mc/h

M:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:2304 mc/h
0,48x0,45 m

M:2304 mc/h
0,48x0,45 m

R:2304 mc/h
0,48x0,45 m

R:1865 mc/h
0,38x0,45 m

R:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

M:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:8015 mc/h
1,65x0,45 m

M:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:1865 mc/h
0,38x0,45 m

M:1865 mc/h
0,38x0,45 m

Bocchetta ripresa aria
Bocchetta mandata aria

174 mc/h

174 mc/h

206 mc/h 206 mc/h

174 mc/h

206 mc/h 206 mc/h

M:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:5564 mc/h
1,15x0,45 m

Micro-UTA

Canale di mandata aria 
Canale di ripresa aria  

M:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:6141 mc/h
1,20x0,45 m

M:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

R:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

M
R

Bocchetta ripresa aria
Bocchetta mandata aria

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE EXPPAEEXP

PAE EXPPAEEXP

PAE
EXP

Aspirazione aria esterna
Espulsione aria ripresa

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubiVentilconvettore 2 tubi

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata
Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubiVentilconvettore 2 tubi

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata
Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubiVentilconvettore 2 tubi

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata
Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

C1
49mq

C1
50mq

C3

46mq
C4

41mq
C2

38mq
C1

32mq
C3

30mq
C3

45mq
C2

49mq
C2

50mq
C4

24mq
C1

33mq
C1

30mq
C1

30mq
C1

30mq
C1

30mq
C3

30mq
C3

30mq
C3

33mq
C3

24mq
C3

33mq
C2

30mq
C2

30mq
C2

30mq
C2

30mq
C4

30mq
C4

30mq
C4

33mq
C4

24mq
C4

24mq
C2

C3
41mq

C4
41mq

C3
30mq

50mq
C5

50mq
C5

40mq
C6

40mq
C5

50mq
C4

50mq
C4

40mq
C3

40mq
C5

50mq
C4

50mq
C3

40mq
C3

40mq
C4

Radiatore scaldasalviette

Area del radiante

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Collettore pannelli radianti

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

45mq

C2

C1

C4

C3

37mq
C1

32mq
C1

37mq
C2

32mq
C2

44mq
C1

37mq
C1

32mq
C1

37mq
C2

32mq
C2

44mq
C2

C2

41mq
C1

41mq
C2

30mq
C1

C3

C1

13mq
C1

12mq
C1

28mq
C1

6mq
C1

4mq
C1

C2

25mq
C2

25mq
C2

10mq
C2

16mq
C2

13mq
C4

12mq
C4

28mq
C4

6mq
C4

C4

C3

25mq
C3

25mq
C3

10mq
C3

16mq
C3

4mq

C5
13mq

C5
12mq

C5
28mq

C5
6mq

C5
4mq C8

13mq

C8
12mq

C8
28mq

C8
6mq

4mq
C8

C6

C6
25mq

C6
25mq

C6
10mq

C6
16mq

C7

C7
25mq

C7
25mq

C7
10mq

C7
16mq

C1

C4

C2

C5

C4

C8 42mq
C1

20mq
C8

40mq
C3

20mq
C6

43mq
C1

43mq
C2

33mq
C1

33mq
C2

20mq
C1

20mq
C2

C1 C2

42mq
C2

C3

43mq
C8

43mq
C7

20mq
C8

20mq
C7

33mq
C8

33mq
C7

18mq
C8

18mq
C7

20mq
C5

20mq
C6

C4

C6C5

C8 C7

C1

Area del radiante

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Collettore pannelli radianti

Collettore di distribuzione 
idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Area del radiante

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Collettore pannelli radianti

Area del radiante

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Collettore pannelli radianti

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione 
idrosanitaria

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Impianto di ventilazione meccanica controllata 

Impianto di climatizzazione

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubi

Ventilconvettore 4 tubiVentilconvettore 2 tubi

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione idrosanitaria

Colonna di mandata AF

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata
Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

M:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:2304 mc/h
0,48x0,45 m

M:1865 mc/h
0,38x0,45 m

M:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

174 mc/h

M:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:2304 mc/h
0,48x0,45 m

M:2304 mc/h
0,48x0,45 m

R:2304 mc/h
0,48x0,45 m

R:1865 mc/h
0,38x0,45 m

R:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

M:8015 mc/h
1,65x0,45 m

R:8015 mc/h
1,65x0,45 m

M:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:11233 mc/h
2,30x0,45 m

R:1865 mc/h
0,38x0,45 m

M:1865 mc/h
0,38x0,45 m

Bocchetta ripresa aria
Bocchetta mandata aria

174 mc/h

174 mc/h

206 mc/h 206 mc/h

174 mc/h

206 mc/h 206 mc/h

M:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:5564 mc/h
1,15x0,45 m

M:5564 mc/h
1,15x0,45 m

Micro-UTA

Canale di mandata aria 
Canale di ripresa aria  

M:6141 mc/h
1,20x0,45 m

R:6141 mc/h
1,20x0,45 m

M:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

R:4112,7 mc/h
0,85x0,45 m

M
R

Bocchetta ripresa aria
Bocchetta mandata aria

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE
EXP

PAE EXPPAEEXP

PAE EXPPAEEXP

PAE
EXP

Aspirazione aria esterna
Espulsione aria ripresa

P-1, sala espositiva

P-1, sala espositiva

P0, foyer

P0, foyer

C1
49mq

C1
50mq

C3

46mq
C4

41mq
C2

38mq
C1

32mq
C3

30mq
C3

45mq
C2

49mq
C2

50mq
C4

24mq
C1

33mq
C1

30mq
C1

30mq
C1

30mq
C1

30mq
C3

30mq
C3

30mq
C3

33mq
C3

24mq
C3

33mq
C2

30mq
C2

30mq
C2

30mq
C2

30mq
C4

30mq
C4

30mq
C4

33mq
C4

24mq
C4

24mq
C2

C3
41mq

C4
41mq

C3
30mq

50mq
C5

50mq
C5

40mq
C6

40mq
C5

50mq
C4

50mq
C4

40mq
C3

40mq
C5

50mq
C4

50mq
C3

40mq
C3

40mq
C4

Radiatore scaldasalviette

Area del radiante

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Collettore pannelli radianti

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

45mq

C2

C1

C4

C3

37mq
C1

32mq
C1

37mq
C2

32mq
C2

44mq
C1

37mq
C1

32mq
C1

37mq
C2

32mq
C2

44mq
C2

C2

41mq
C1

41mq
C2

30mq
C1

C3

C1

13mq
C1

12mq
C1

28mq
C1

6mq
C1

4mq
C1

C2

25mq
C2

25mq
C2

10mq
C2

16mq
C2

13mq
C4

12mq
C4

28mq
C4

6mq
C4

C4

C3

25mq
C3

25mq
C3

10mq
C3

16mq
C3

4mq

C5
13mq

C5
12mq

C5
28mq

C5
6mq

C5
4mq C8

13mq

C8
12mq

C8
28mq

C8
6mq

4mq
C8

C6

C6
25mq

C6
25mq

C6
10mq

C6
16mq

C7

C7
25mq

C7
25mq

C7
10mq

C7
16mq

C1

C4

C2

C5

C4

C8 42mq
C1

20mq
C8

40mq
C3

20mq
C6

43mq
C1

43mq
C2

33mq
C1

33mq
C2

20mq
C1

20mq
C2

C1 C2

42mq
C2

C3

43mq
C8

43mq
C7

20mq
C8

20mq
C7

33mq
C8

33mq
C7

18mq
C8

18mq
C7

20mq
C5

20mq
C6

C4

C6C5

C8 C7

C1

Area del radiante

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Collettore pannelli radianti

Collettore di distribuzione 
idrosanitaria

Colonna di mandata ACS
Colonna di mandata AF

Area del radiante

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Collettore pannelli radianti

Area del radiante

Colonne di mandata/ritorno acqua calda

Colonne di mandata/ritorno acqua refrigerata

Collettore pannelli radianti

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

Collettore di distribuzione 
idrosanitaria

Punto di adduzione ACS
Punto di adduzione AF

P0, foyer


